Servicerapport Industri H.R.E.T
Service 1248

EGENES

BRANNTEKNIKK
Firma Oppdragsgiver/Kunde
Firma/Navn: Egenes Brannteknikk AS Kundenummer: 10188
Kontaktperson: Firma/Navn: Equinor Energy AS avd. Mongstad
Adresse: Nulandsvika 1 Adresse: Postboks 8500
Postnummer: 4405 Postnummer: 4035
Sted: Flekkefjord Sted: STAVANGER
Telefon: 38320800 Telefon:
Epost: post@egenes.as Epost:
Ordre Anleggsadresse
Ordrenummer: SP000732 Firma/Navn: Equinor Energy AS avd. Mongstad
Kontaktperson: Ronny Bauge Adresse: Mongstad Raffineri
Posthummer: 5954
Tegnforklaring Sted: MONGSTAD
N=sa0k  [3€]= Nei/ikke ok[,”]= Ikke aktuelt
Informasjon
Kjgretgytype Scania 124c H.R.E.T
Arsmodell 2003
Chassis nr YS2P4X4000129P635
Pumpetype R600
Serie nr Brann 3
Bygg nr 1248
Driftstimer 246
Km- stand 48237
Sentrifugalpumpe <Kommentar>

Tankventil

Sugesil

Trykkventil

Knapakkning sug / Glidering

Knapakkning trykk / Glidering

Lekker ut av akseltetning.

Innkopling av pumpe

Gassbetjening

Tappekran

Vakuumprgve

Tetthet

Smering
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Vakuumpumpe/Trokomat

<Kommentar>

Drev

Tannreim / Kilereim

Elektro clutch/manuell clutch

Diode

Ventildeksel

Ventilplate

Ventilplate innsug

Evak.slange
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Vakuumprgve

Tetthet

Oljeniva

Oljeskift Byttet olje pa evak.pumpen. Antydning til vann i oljen.
Pumpedrift <Kommentar>

Kraftuttak

Drivaksel

Mellomlager

Smering D
Generator <Kommentar>

Reim D

Stramming D

Funksjonstest

Pulveranlegg <Kommentar>
Tetthet gass

Aktuator

Luft/ gassslanger med koplinger Slanger er gamle og sprukket, test blir ikke

utfert.

Stengeventil

Reduksjonsventil

Manometer

Flasketrykk 0
Gearkasse(pumpe) <Kommentar>

Simmerring(tetthet)

Oljeniva

Oljeskift Byttet olje pa gear.pumpe.
Stoy
Skumblander NT <Kommentar>
Tetthet D

Drenering D

Rengjgring D

Doseringsventil D

Tilbakeslagsventil D

Skumblander HT <Kommentar>
Tetthet \j

Drenering \j

Rengjgring \j

Doseringsventil \j

Tilbakeslagsventil \j

Enveisventil \j

Pakninger <Kommentar>
Trykkuttak

Sugeinntak




O-ringer

<

Elektrisk anlegg

<Kommentar>

Kontrollamper

Arbeidslyskaster

1stk arbeidslys venstre side defekt.

Batteri

Starter

Sirene

Blalys / Varsellys

Belysning

4stk skapromsbelysning defekt.

Sikringer

Brytere

Dgrbrytere

Elektromotor sl.trommel

Trykkfgler

Pot.meter

Varmekolbe

Stillmotor

Turtallsfgler

Elektronikk/Moduler

Releer

Fjernkontroll

Ryggekamera/Skjerm

Display

Pumpepanel (HW1-2-3-4)
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Malere <Kommentar>
Mano/vakuummeter

Manometer Byttet manometer 0-25bar.
Timeteller

Turteller

Nivainstrument/Lys

Digitalinstrument

Pumpetrykkinstrument

NNENEREE

Pneumatisk anlegg

<Kommentar>

Trykkluftventil

Trykkluftsylinder

Aktuator

Trykkluftslanger

Trykkluftslanger er darlige.

Trykkluftbeholder (drenering)

Oljeniva/smgreintervall

Trykkregulator

Tetthet
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Reparert 1 stk luftlekasje. Lekker fremdeles rondt om i pumperom.

Slangetrommel

<Kommentar>




Kuplinger

Tilbakespoling

Bremse

Slange

Stralergr/dyse

Tetthet

Smering

Reropplegg

<Kommentar>

Spjeldventiler/Kuplinger

Kuleventiler/Kuplinger

Rer/Slanger

Flenser

Underspylingsdyser/Overrisling

Drenering

Tetthet

Lekker fra trykkrgr venstre side.

Smering
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Utstyrsrom

<Kommentar>

Holdere

Hengsler

Sjalusidgrer/luker/Pakkninger

Styreskinner

Gassdempere

Uttrekksgulv/vegg

Oppgangsstige/stige pa tak

Smering

Q|

Winsj

<Kommentar>

Wire/Tau

Smegring

Funksjonstest

Monitor, elektrisk

<Kommentar>

Joystik

Kabler

Endebryter

Drivmotor

Clutch

Dyse/Flaps

Ngdbetjening

Smgring

Tetthet

Y

Monitor, elektronisk

<Kommentar>

Kontrollhendel/Joystik

Drivmotor




Pot.meter

Dyse/Flaps

Ngdbetjening

Smgring
Vann og Skumtank <Kommentar>
Opplagring

Overflatebehandling

Overlgp

Anoder

Mannlokk

Drenering

Stal tank

Glassfibertank/Plast

Skott

Nivaregulering

Nivamaler

Visuell kontroll

Hydraulikk <Kommentar>
Matetrykk

Arbeidstrykk

Partikkel test

Oljefilter (Trykk)

Oljefilter (Retur)

Oljeniva

Oljeskift

Funksjonstest oljekjgler

Funksjontest vifte (rotasjon)

H.R.E.T. <Kommentar>
Innfesting

Overflatebehandling

Rust rundt om pa H.R.E.T.

Hydraulikkslanger

Skader pa slanger og gamle slanger som burde ha vert byttet.

Hydraulikkpumpe

Hydraulikkventiler

Oljefilter

Oljeniva

Oljeskift

Kabler

Wire

Kjede

Drev

Dyse

Kamera

Re@rforbindelser
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Svivler
Tetthet
Smegring Smurt HRET og SNOZZLE.
Styrepanel
Funksjonstest
]

Ngdbetjening

Digimatic

<Kommentar>

Kuleventiler

Stillmotor

Mikrobrytere

Kabler

Pneumatikksylinder

Dosering

Funksjonstest

Tetthet

) |

Deltamatic

<Kommentar>

Kuleventiler

Stag

Stillmotor

Mikrobrytere

Kabler

Pneumatikksylinder

Doseringsventil

Ved forbruk av 10001/min vann leverer skumblanderen pa 1%=25l/min.

Funksjonstest

PLS styring

Tetthet

Smering
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CAFS

<Kommentar>

Blandekammer

Enveisventiler

DIGIDOS Pumpe

Stralergr

Kompressor

<Kommentar>

Oljeniva

Oljefilter

Oljeseperatorfilter
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Luftfilter

Manometer

Tetthet

Oljeskift

Messing filter

Dieselvarmer

<Kommentar>




Brenner

Drivstoff pumpe

Sikringer

Bryter

Dobbelkabin

<Kommentar>

Tippsylinder

Oppheng

Diverse

<Kommentar>

i |

Testing

<Kommentar>

Progvekjgring

Kapasitetstest

Q<

Oppsummering

<Kommentar>

Oppsummering

Brannteknisk er bilen i IKKE OK stand.
Akseltetning pa pumpe lekker.

Hydraulikklekasje pa slange pa
HRET/SNOZZLE.

Vann i oljen pa evakueringspumpen.
Luftlekasjer i pumperom.
Skapromsbelysning pumperom defekt.
1stk Arbeidslys defekt.

Rust rundt om pa deler av
pabygg/ramme/bolter/HRET.

Trykkslanger pa pulverannlegg har

sprekkdannelser og bgr ikke trykksettes.

Pumpekapasitet og skuminnblanding er
OK.

Ronny Bauge

28.06.2021

Servicetekniker Kunde
Fornavn: Stian Navn:
Etternavn: Strgmland Dato:
Dato: 28.06.2021 Signatur:
Signatur:




Bilder tilherende ordre SP000732
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BRANNTERKMNIKK AE
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