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INTYG OM OVERENSSTAMMELSE (%‘-:'.‘."g
CERTIFICATE OF CONFORMITY Pep 7t

1183

ISO/EC 17020 (A) Cerlifierings nr / Cerlificate No
. ’ FORCE 201211-01

Handlaggare / Ref Uppdragsnr/ Comm No s Innehavare / Holder .
Jean Klang 212-23749.01 GB Tank AB
Férfskrm, anvisning / Ordinance, Code Matsarvsvégen 2
SAIFS 1997:9, NFS 2003:24,CA V 791 77 Falun
Objekt / Object
Enkel eller dubbelmantlad.
K-cistern av p|aStbe|aQt/mé|at stél. Innehavarens handlaggare / Holders Ref Beslaliningsnr / Order No

Goran Blomberg 2012-03-18
Beteckning / Pesignalion Tillverkare / Manufaclurer

GB Tank AB

. Matsarvsvagen 2

GB Tank ovan jord 3- 150 m?® 791 77 Falun

Dokumentférteckning / List of document

Antalex./ | Dokumentnr. / Antal ex. / Dokument nr. /

No of pages | Dacument No. Revision No of copies | Document No. Revision
1 . | STD-ASTH-SW-1 : 0
1 STD-ASTH-DW-1 A 0
1 Material-och tillverknings-

beskrivning dat. 2012-05-30

Villkor for certifikatets giltighet / Conditions for the validity of the certificate
Detta certifikat erséatter tidigare med nr FORCE 201102-01

1. Grundlaggande regler for detta certifikat &r SAIFS 1997:9, NFS 2003:24 samt teknisk instruktion TA 13-02.

2. Konstruktion.
For cisternens dimensionering galler ritning STD-ASTH-SW-1 eller STD-ASTH-DW-1. Material-och
arbetsbeskrivning daterad 2012-05-30 och mérkt FORCE 212-23749.01

3. Anvandning.

Cistern far anvandas for lagring av motorbensin, E10, E85, fotogen, diesel, ad Blue, RME, eldningsolja samt
petroliumbaserade I6sningsmedel med en aromathalt ej dverstigande 50 volymsprocent samt etanol och 15%
1inblandning av metanol.

4, Egenkontroll.
Egenkontroll skall utféras enligt material- och tillverkningsbeskrivning.

5. Varje cistern skall forses med tillverkningsskylt innehallande varaktig uppgift om tillverkarens namn,
Tillverkningsnummer och ar, certifieringsnummer, cisternens volym, densitet och hogsta tilldtna temperatur samt
berakningstryck.

FORCE Technology Sweden AB

Gillighetslid / f’erlod of validity
E Godkiind med villkor enl ovan / Approved with conditions above 20120628-2 19 8
Ort/Place Dalum / Date Namn / Name Sign /q (\ /6?
Vasterés 2012-06-28 Jean Klang %
Kopia till/ Copy to / U
Ingela Hellberg Raddningsverket avd. BEX.
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GB Tank
Matsarvsvagen 2
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Villkor for certifikatets giltighet / Conditions for the validity of the certificate

6. Avtal om efterkontroll skall tecknas med ackrediterat kontrollorgan enligt EN 17020 (A) och SAIFS 1997:9 och
NFS 2003:24.

7. Tillverkarens intyg. / / 0 /

n)
Harmed intygas att cistern med tillverkningsnummer....L.L . 50”" uppfyller villkoren 1-5 i detta
certifikat.

Tillverkarens underskrift

8. Andringar i tillverkningsunderlaget.
Andringar i tillverkningsunderlaget medfor att reviderat certifikat ver intyg om éverensstammelse skall utfardas.

9. Forlaggning och kontroll.
Cisternen skall forlaggas enligt SAIFS 1997:9/MSBFS 2011:8 alternativt NFS 2003:24 Innan cisternen far tagas i
bruk skall den installationskontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan enligt EN 17020.

10. Ovrigt.
Tva exemplar av detta certifikat undertecknat enligt ovan skall 6verldmnas till cisternens &gare. Certifikatet far inte
aberopas savida inte godkannandenummer Force 201211-01 anges.
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